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LEGENDA

- MLAZNICA ZA ZASTITU UREDAJA

- MLAZNICA ZA ZASTITU PLENUMA

- MLAZNICA ZA ZASTITU

ODSISNOG KANALA

- TOCKA CILJANJA MLAZNICE

- TOPIVI JAVLJAC POZARA

- LINIJA GASENUJA (cijev 3/8" osim posebno oznacene)

- LINIJA DOJAVE

NAPOMENE

CELIKA

- SVA UGRADENA OPREMA MORA BITI OD NEHRBAJUCEG

CIJEVI | FITINZI LINIJE GASENJA, CIJEVI LINIJE DOJAVE,
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trajarstva

GASENJE, SPREMNICI ZA SMJESTAJ SREDSTVA ZA GASENJE
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PRILIKOM PUSTANJA U RAD KUHINJE TE MJERENJA MAKSIMALNE

TEMPERATURE SPECIJALNIM TERMOMETROM UNUTAR
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- TEMPERATURA TOPIVOG JAVLJACA POZARA DEFINIRA SE
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RESTORAN:

DOVOD ZRAKA U
PROSTOR
RESTORANA

9000 m3h

tit
|

ZRAK IZ PROSTORA
RESTORANA

6000 m3¥h

vy
|

TEREN:

VANJSKA
JEDINICA

POTKROVLJE:

|
9000 m?h T T T
|

UNUTARNJA
JEDINICA

L _

tt

SVJEZI ZRAK

+3000 m*h

—>
—>
—>

OTPADNI ZRAK
9000 m3h

ZRAK 1Z
RESTORANA

3000 m3¥h

+

SVJEZI ZRAK
6000 m3h

vy t1

vy

KUHINJA:

NAPA

Hrvatska kamora inZenjera strojarstva

Dusko Frankovid¢

dipl. ing. stroj.
Owlaiteni inZenjer strojarstva o
S 59
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PRIZEMLJE (u cm)

Upravitelj

Suveniri

I
m Kl Trgovina

Visenamjenska

REGULATOR prostorija ]

L
=

Skladiste
I trgovine

SPLIT UREDAJA DPC-1

We Uprave Prostorija za PTV
UPRAVA - oL -
Skl. kuhinje
/ y:
Z. Garderoba Plinska
—JSprema kotlovnica
|. teh. sluzbe||pi¢a 0Spoa: —
prema stubiste Kugm
M. Garderoba e majstor
pica
Wy | /W H .

Ulaz robe Gospodarski ulaz

Prostor za
hladnjake

Slasti¢arna

Priprema I
(kuhinja) SPOJ NA ODVODNJU
SANITARNE VODE
L7 I i
Tresalla | SIFON S KUGLICOM
UNUTARNJA JEDINICA 7 hidrofora ZA ODVOD KONDENZATA
MONOSPLIT UREDAJA :
Povrée 5
Sprem
—_— = —
(2]
CJEVOVOD RADNE TVAR|/ VANJSKA JEDINICA Hrvatska kamora inZenjera strojarstva
1/4", 3/8" MONOSPLIT UREDAJA Dusko Frankovid¢
Qgr,min = 3,7 kW dipl. ing. stroj.
Qhl,min = 3,3 kW Ovlaiteni inener strojarstvz D
' ’ S 59
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