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1.2. POPIS MAPA

MAPA I/1  Arhitektonski projekt
broj projekta: 62-1/19
projektant: Meliha Mehmedagi¢ Nani¢, dipl.ing.arh., MATRICA
ARHITEKTURA d.o.o0.

1/2  Arhitektonski projekt fizike zgrade
- zastita od buke
- projekt racionalne uporabe energije | toplinske zastite
broj projekta: 37/19
projektant: NataSa Hrsan, dipl.ing.arh, NARAVNO d.o.0.

MAPA 1 Gradevinski projekt — projekt hidroinstalacija
broj projekta: 47/2019
projektant: Milan Bobanac, ing.grad., BOBANAC d.o.o.

Il/2 Gradevinski projekt — projekt konstrukcije
broj projekta: TD 080/2019
projektant: Josip Gali¢, dipl.ing. grad., RADIONICA STATIKE d.o.o.

MAPA /1 Elektrotehnicki projekt — projekt instalacija jake i slabe struje
broj projekta: 161-19
projektant: Vladimir Varga, ing.el., VV ELEKTROPROJEKT d.o.0.

/2 Elektrotehnicki projekt — projekt vatrodojave
broj projekta: 169-19
projektant: Vladimir Varga, ing.el., VV ELEKTROPROJEKT d.o.o.

MAPA IV/1 Strojarski projekt — projekt grijanja, hladenja i ventilacije
broj projekta: 2019/028
projektant: Neven Budija, dipl.ing.stroj., URED TRI T d.o.o.

IV/2 Strojarski projekt — projekt sustava za protupozarnu zastitu kuhinje
broj projekta: TD 1508-19
projektant: Goran Vukovi¢, dipl.ing. el., APIN projekt d.o.o.

ELABORATI ELABORAT ZASTITE OD POZARA
broj projekta: TD 238/19 - ZOP
izradio: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad., INSPEKTING d.o.o.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
broj projekta: TD 238/19 - ZNR
izradio: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad., INSPEKTING d.o.o.
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1.3. 1ZJAVA O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Temelijem Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17) i Zakona o gradnji (NN 153/13,
NN20/17, NN 39/19i NN 125/19) izdaje se izjava o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

te uskladenost s ovim zakonom za objekt:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAZIV ZAHVATA:

LOKACIJA:

NAZIV PROJEKTA:

T.D.:

ISPUNJENI TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAPEVINU:

Vladimir Varga, ing. el.

ovlasteni inzenjer elektrotehnike

NACIONALNI PARK PL[TVICKA
JEZERA, JOSIPA JOVICA 19, 53 231
PLITVICKA JEZERA, OIB: 91109303119

PREUREDENJE CAFFE BARA POLJANA

JOSIPA JOVICA 15, 53231 PLITVI;‘KA JEZERA,
K.C.BR. 12/1, 12/2, 9, K.O. PLITVICKA JEZERA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

161-19

- mehanic¢ka otpornost i stabilnost
- sigurnost u slu¢aju pozara

- higijena, zdravlje i okolis

- sigurnost i pristupagnost tijekom uporabe

- zaStita od buke
- gospodarenje energijom i
- odrziva uporaba prirodnih

Direktor :

VLADIMIR VARGA, ing. el.
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1.4. [1ZJAVA O USKLADPENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM,
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Temelijem Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17) i Zakona o gradnji (NN 153/13,
NN20/17, NN 39/19 i NN 125/19) izdaje se izjava o uskladenosti glavhog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa za objekt:

PROJEKTANT: Vladimir Varga, ing. el.
ovlasteni inZenjer elektrotehnike

INVESTITOR: NACIONALNI PARK PLITVICKA
JEZERA, JOSIPA JOVICA 19, 53 231
PLITVICKA JEZERA, OIB: 91109303119

NAZIV ZAHVATA: PREUREDENJE CAFFE BARA POLJANA

LOKACIJA: JOVSIPA JOVICA 15, 53231 PLITVIVC')KA JEZERA,
K.C.BR. 12/1,12/2, 9, K.O. PLITVICKA JEZERA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

T.D.: 161-19

OVAJ PROJEKT JE USKLADEN SA:

PROSTORNI PLAN

Na temelju ¢lanka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", br. 153/13
i 65/17), Odluke o izradi tre¢ih 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rakovica
("Sluzbeni glasnik op¢ine Rakovica", br. 03/16) i ¢lanka 23. Statuta Opcine Rakovica ("Glasnik
Karlovacke zupanije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pro¢isceni tekst), uz
suglasnost odredenu navedenim Zakonom, te suglasnosti i misljenja odredenih posebnim
propisima, Op¢insko vijeée Opcine Rakovica na svojoj 4. sjednici odrzanoj dana 14. prosinca
2017. godine, donosi ODLUKU o dono$enju PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE
RAKOVICA.

GRADNJA

Gradnja

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN20/17, NN 39/19 i NN 125/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/2013)

Pravilnik o uvjetima i nacinu vodenja gradevnog dnevnika (NN 06/00)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 108/04)

Tehniéki propisi i priznata tehnic¢ka pravila

Tehni¢ki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list 62/73)
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Gradevni proizvodi

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14i 119/15)

Normizacija, mjeriteljstvo

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/2014)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

Ocjenjivanje sukladnosti i tehnicki zahtjevi

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)
Pravilnik o elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
43/16)

Popis hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 17/13)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16)

Popis hrvatskih normi iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 117/14)

NORME

Elektri€ne instalacije

HRN EN 50173-1: 2008 Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja — 1. dio: Opci
zahtjevi (EN 50173-1: 2007)

HRN EN 50173-2: 2008 Informacijska tehnika — Generi¢ki sustavi kabliranja — 2. dio: Uredske
zgrade (EN 50179-2: 2007)

HRN EN 50173-3: 2008 Informacijska tehnika — Generi¢ki sustavi kabliranja — 3. dio: Industrijske
zgrade (EN 50173-3: 2007)

HRN EN 50173-4: 2008 Informacijske tehnike — Generi¢ki sustavi kabliranja — 4. dio: Kué¢e (EN
50173-4: 2007)

HRN EN 50173-5: 2008 Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 5. dio: Podatkovni
centri (EN 50173-5: 2007)

HRN EN 50174-1: 2008 Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — 1. dio: Specifikacija
instalacije i osiguranje kakvoce (EN 50174-1: 2008)

HRN EN 50174-2: 2008 Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 2. dio: Planiranje
instalacije i praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2008)

HRN EN 50174-3: 2008 Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 3. dio: Planiranje
instalacije i praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003)

HRN HD 60364-4-41: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 4 — 41. dio: Sigurnosna
zaStita — Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007)
HRN R064-004: 2003 Elektri¢ne instalacije zgrada — Zastita od elektromagnetskih smetn;ji (EMI)
u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

HRN R064-003: 1999 Uputa za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih naprava (R064-
003: 1998)

HRN HD 60364-6 Zavrsni pregled i ispitivanje elektriéne instalacije obvezno se provodi
odgovaraju¢om uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi i normama na koje ta norma
upucuje

Elektromagnetska kompatibilnost

HRN EN 50130-4:1997 Alarmni sustavi — 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost — Norma
porodice proizvoda — Zahtjevi otpornosti alarmnih sustava za pozar i provalu i zahtjevi otpornosti
za socijalne alarmne sustave (EN 50130-4:1995)

HRN EN 50130- 4:1997/A1:2000 Alarmni sustavi — 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost —
Norma za porodicu proizvoda: Zahtjevi za otpornost na smetnje za dijelove vatrodojavnih,
protuprovalnih i socijalnih alarmnih sustava (EN 50130-4:1995/A1:1998)
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HRN EN 50130-4:1997/A2:2004 Alarmni sustavi — 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost —
Norma za grupu proizvoda — Zahtjevi otpornosti alarmnih sustava na pozar i provalu i zahtjevi
otpornosti za socijalne alarmne sustave (EN 50130-4:1995/A2:2003)

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i
28/10)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13 i 87/2015)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

Za vlasnike gradevina — ponasanje u sluc¢aju pozara
Pravilnik o sadrzaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

Ispitivanje opreme

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o tehni¢kim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlastene za
ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zastitu od pozara (NN 119/11)

Zastita od pozara kod gradenja
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Priznata tehnicka pravila
Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih
prema pozaru (Sl. list 35/80)

Zapaljive tekuéine i plinovi
Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri€cnom energijom (NN 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

ZASTITA OD BUKE
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13i 41/16)
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14i 72/17)
Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)
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KOMORA INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji
(NN 152/08, 49/11 i 25/13)

Statut Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike (NN 137/15)

Kodeks strukovne etike ovlastenih inzenjera elektrotehnike (NN 88/13)

ZASTITA OKOLISA
Op¢i propisi
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13 i 78/15)

Otpad

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 33/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09,
45/12i 86/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektri€nim i elektroni¢kim uredajima i opremom (NN 74/07,
133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13)
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1.4. 1ZJAVA O USKLABENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI OD
POZARA

IZJAVA
br. 161-19

Ovim se potvrduje da su u projektnoj dokumentaciji ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA ZA
PREUREDENJE CAFFE BARA POLJANA, JOSIPA JOVICA 15, 53231 PLITVICKA JEZERA,
K.C.BR. 12/1,12/2, 9, K.O. PLITVICKA JEZERA, T.D.: 161-19, sadrZana sva tehni¢ka rje$enja
za primjenu pravila zastite od pozara, sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), uvjetima
uredenja prostora, tehni¢kim normativima i normama, kojima ée predmetna gradevina u
potpunosti udovoljavati kada bude izvedena.

Ova se izjava izdaje u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) i sastavni je dio
glavnog projekta.
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2. PROJEKTNI ZADATAK
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2. PROJEKTNI ZADATAK

Obzirom na preuredenje Caffe Bara Poljana, Josipa Jovi¢a 15, 53 231 Plitvicka Jezera, k.¢.br.
12/1, 12/2, 9, k.o. Plitvicka Jezera, potrebno je izraditi glavni elektrotehnicki projekt.
Projektiranje obuhvaca:

- demontazu postojece elektro opreme

- izvedbu novog razvodnog ormara

instalaciju novog razvoda elektriéne energije do trosila i prikljuénica

instalaciju opce rasvijete

instalaciju protupaniéne rasvjete

izjednacenje potencijala

Glavni elektrotehnicki projekt treba sadrzavati opis stavki, nacrte, polozaj rasvjetnih tijela, sheme
razvodnih ormara te proracune.

Za investitora:
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3. TEHNICKI OPIS

ZAGREB, Prosinac 2019.
Projektant:
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3.1. OPCENITO
Glavni projekt obuhvacéa preuredenje Caffe Bara Poljana, Josipa Jovi¢a 15, 53 231
Plitvicka Jezera, k.C.br. 12/1, 12/2, 9, k.o. Plitvicka Jezera. Zadrzava se postoje¢a
namjena gradevine. Ovim projektom su obradene instalacije rasvjete, priklju¢nica i EMP-
a, te slabe struje.

3.2. NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM
Postojeci objekt u kojem se nalazi Caffe Bar Poljana ima postojeéi priklju¢ak i glavni
ormar iz kojeg se napaja Caffe Bar. Napajanje elektricnom energijom je postojece te se
zadrzava u potpunosti, osim u dijelu Caffe Bara Poljana gdje se demontira i odspaja
postojeca elektri¢na instalacija. NN priklju¢ak nije predmet ovog projekta.
Novi razdjelnik ,RO-S” dijela Caffe Bara Poljana se napaja iz postojeéeg nadzemnog
razdjelnika koji se nalazi u blizini objekta. Od postoje¢eg nadzemnog razdjelnika pa do
razdjelnika ,RO-S” poloze se vod NYY 4x95mm2 + NYY 1x50mma2.
Za sluéaj nuzde predvideno je tipkalo za isklop u nuzdi, koje se montira kod ulaza u
prostor prema dispoziciji na nacrtu. Aktiviranjem tipkala, proraditi e glavni prekida¢ na
dovodnom kabelu, koji je smjeSten u sklopu razdjelnika ,RO-S* i odvaijiti cjelokupnu
instalaciju predmetnog prostora od dotoka el. energije.

3.3. MJERENJE ELEKTRICNE ENERGIJE
Mjerenje elektri¢ne energije je postojeée i zadrzava se u potpunosti.

3.4. 1ZVEDBA ELEKTRICNE INSTALACIJE
Ovim projektom se predvida nova elekiriéna instalacija za Caffe bar koji se rekonstruira.
Instalacija po objektu se izvodi polaganjem kabela u PVC cijevi p/z po zidovima i podu
i nadzbukno u kanalicama po drvenim zidovima objekta.

3.5. ELEKTRORAZVODNI ORMARI
Elektrorazvodni ormar biti ¢e izraden od celicnog lima te opremljeni
odgovaraju¢im zastitno signalnim upravljackim elementima prema pripadnoj
jednopolnoj shemi. Ormar ¢e biti postavljeni prema dispoziciji na nacrtu i to kao
nadgradni. Ormar ¢e sa prednje strane biti opremljeni vratima i sa pripadnim
sistemskim bravicama i kljuéem.
U razdjelnicima gdje se vrSi rasplet energetskog napajanja, sekciju raspleta
energetskog napajanja formirati kao zasebnu cjelinu razdjelnika, odvojenu od
distributivnog dijela pregradom i u mehani¢koj zastiti min. 1P20.
Lokacija elektrorazvodnog ormara odabrana je tako da je omoguéen servisni pristup u
svakom trenutku, §to znaci da prostor ispred njega (0,8 — 1 m) mora biti trajno slobodan
(Cist).

3.6. RASVJETA

3.6.1. OPCA RASVJETA
Rasvjeta objekta izvest ¢e sa LED rasvjetnim tijelima koje osiguravaju dovoljnu koli¢inu
rasvijetlienosti. U prostorijama koje su predmet zahvata ovog projekta izvrsit ¢e se
pazljiva demontaza rasvjetnih tijela te montaza novih rasvjetnih tijela nakon izvedbe
novih spustenih stropova. Ovim projektom se predvida i nova instalacija rasvjete kuhinje,
popratnih prostorija te izvedba kompletnog novog ozienja elektroinstalacija.
Proraunom dobivene vrijednosti osnovne rasvjete za pojedine prostore su:
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Prostori: Vrijednost dobivena proraéunom u
programu Relux Suite (Eavgyv [Ix])

1. Bijelo sude 616 Ix

2. Crno sude 677 Ix

3. Priprema hrane 1022 Ix

4. Restoran 460 Ix

5. Ured 319 Ix

3.6.2. PROTUPANICNA RASVJETA
Projekt sigurnosne i protupaniéne rasvjete je napravljen prema slijedec¢im propisima:
HR EN 1838
HR EN 60598
EN 60324
ISO 7010
Pravilnik MUP-a 100/99

Zahtjevi na uredaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:

Minimalna vrijednost jakosti 1

. T G X
svjetla na srediSnjoj liniji evakuacijskih puteva u Ix
Minimalna vrijednost jakosti 05 Ix
svjetla za povrSine u Ix ’
Osvijetlienje vatrogasne opreme 5 Ix
Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h 3 Ix
Trajni spoj za svijetilike za ozna¢avanje evakuac. puteva Da
Trajni spoj za osvjetljenje evakuac. puteva Ne

EVAKUACIJSKI PUTEVI, HODNICI, STUBISTA

Za evakuacijske puteve Sirine do 2m proracun je napravljen sa svjetiljkama koje su
postavljene tako da daju zahtijevanu jakost osvjetljenja od 1Ix u razini poda a sve prema
HR EN 1838 poglavlje 4.2.1.

EVAKUACIJSKE POVRSINE
Za povrsine ¢ija Sirina je ve¢a od 2m, osigurana je protupani¢na rasvjeta sa svjetilikama
od min. 0,5Ix u razini poda, a sve prema HR EN 1838 poglavlje 4.3.1.

VATROGASNA OPREMA

Proracun je napravljen sa svjetiikama koje su postavljene tako da daju zahtijevanu
jakost osvjetlienja od 5Ix u razini vatrogasne opreme (hidranti, vatrogasni aparati), sve
prema HR EN 1838 dio 4.1.i.

OZNACAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTEVA: Propisi:
Za oznaCavanje evakuac. puteva koristeni su slijedeci ISO 7010
znakovi:

Evakuac. put kroz izlazna vrata, lijevo, desno
J afle s

Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2
Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi

IzraCunavanje udaljenosti sa koje je znak moguée EN 1838, dio 5.6
prepoznati
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Udaljenost E (m) sa koje je znak moguce prepoznati je
izratunata prema formuli:

E=Hxz

H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti

z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene

AUTONOMIJA
Autonomija svih svjetiljki za sigurnosnu i protupaniénu rasvijetu je 3h.

SVJETILJKE ZA POJEDINACNO NAPAJANJE — TEHICKI OPIS

Sigurnosne svjetiljke u izvedbi prema HR EN 1838 i HR EN 60598, dio 2.22.

Izvedbe sa integriranom elektronskom predspojnom napravom.

Izborom i razmjeStajem svjetiliki osigurano je osvijetlienje evakuacijskih puteva prema
EN 1838 dio 4.2.2 (Emin/Emax = 1/40).

Sve svjetilike za sigurnosnu i protupaniénu rasvjetu su sa LED izvorima svjetla snage
2,9W ¢ime je osigurana minimalna potroSnja, a troskovi odrzavanja su svedeni na
minimum.

3.7. 1ZJEDNACENJE POTENCIJALA
Izjednacgenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na
uzemljiva¢ objekta, izvedbom elektriéne instalacije u sistemu zastite TN-S.
U tu svrhu predviden je dovoljan broj izvoda iz uzemljivata objekta. U kuhin;ji i
sanitarijama je predvideno izjednacenje potencijala svih metalnih dijelova koji ne
pripadaju elektricnoj instalaciji, kao §to su: metalna kada, odvodne metalne cijevi,
metalne vodovodne kao i cijevi centralnog grijanja i sl. 1zjednagenje potencijala izvodi se
tako da se svi navedeni elementi galvanski povezu vodicem HO7V-K 1G4 mm2 na
zasebnu sabirnicu za izjednagenje potencijala koja se postavljaju u odgovarajucéoj
plasti¢noj kutiji.
Spomenuta sabirnica spaja se vodom HO7V-K 1G6 mm2 na zastitnu sabirnicu najblizeg
razdjelnika, te preko PE vodi¢a u energetskom razvodu na glavni razdjelnik objekta, a iz
njega preko glavne sabirnice za izjednacenje potencijala na uzemljiva¢ objekta.

3.8. ZASTITA

Kao zastitu od opasnog napona dodira predviden je sistem TN-S sa ZUDS. Pored faznog
i nultog vodi¢a imamo u svakom strujnom krugu i zastitni vodi€¢ jednakog presjeka. Na
zastitni vodi¢ treba spojiti sve dijelove elektriCne instalacije, koji normalno nisu pod
naponom ali bi mogli biti u slu¢aju kvara, kao metalna kucista svjetiljki, razdjelnika,
elektriénih Stednjaka, strojeva za pranje rublja i sliéno. Jednako treba na zastitni vodi¢
spojiti i sve zastitne kontakte priklju¢nica.

U razvodnog ormara kuhinje RO-S nalaze se katodni odvodnici prenapona.

3.9. ISKLOP U NUZDI
Tipkala za isklju€enje elektricne energije u nuzdi sluze da se u slu€aju pozara elektricna
energija moze iskljuciti sa vanjske strane gradevine. Imamo dva tipkala Jpr/RO-S sa
kojih iskljuéujemo elektriénu energiju u preuredenom dijelu objekta Poljana.

3.10. ISPITIVANJA | ATESTI
Nakon obavljenih elektromontaznih i instalacionih radova nuzno je pripremiti za predaju
i tehnicki pregled:
- funkcionalno ispitivanje elektri¢nih instalacija
- provjera zastite od direktnog dodira dijelova pod naponom
- provjera zastite od indirektnog dodira
- ispitivanje otpora izolacije vodi¢a i kabela
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- ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodi¢a, te izjednagenja potencijala na nivou
objekta

- ispitivanje i mjerenje otpora temeljnog uzemljivac¢a

- ispitivanje instalacije za zastitu od udara munje

- ispitivanje telefonske i racunalne instalacije

3.11. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRABEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Uporabni vijek projektirane elektro opreme i uredaja mora biti najmanje 25 godina.
Vlasnik gradevine je duzan osigurati odrzavanje ugradene opreme i uredaja, odnosno
zamjenu sa novim koji moraju biti istih tehnickih karakteristika i na¢ina rada kao dotrajali.
Praéenje stanja ugradene opreme i uredaja vlasnik je duzan povjeriti specijaliziranim
ovladtenim organizacijama za tu vrstu opreme i uredaja koje kontrolnim pregledima i
mijerenjima prate njihov rad i brinu se o njihovoj ispravnosti.
U slu¢aju osteéenja opreme i uredaja zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi,
okoliSa, same gradevine ili druge gradevine, vlasnik je duzan poduzeti hitne mjere za
otklanjanje opasnosti, oznaciti opremu i uredaje opasnima do otklanjanja oSteéenja, te
obavijestiti specijaliziranu ovlastenu organizaciju zaduzenu za odrzavanje i otklanjanje
kvarova.

3.12. RACUNALNA INSTALACIJA

3.12.1. GLAVNI vODOVI
Dovodni kabel od EKI infrastrukture do izvodnog telefonskog ormari¢a objekta je
postojeci.
Od postoje¢eg komunikacijskog ormara u objektu do novog smjeStenog u inventaru
polaze se kabel J-Y(St)Y 10x2x0,6mm?2.
Od novog komunikacijskog ormara pa do novih rac¢unalnih priklju€nica polazu se kabeli
UTP Cat.6.

3.12.2. KONCEPT STRUKTURNOG KABLIRANJA

Strukturno kabliranje je hijerarhijski kabelski sustav kojeg mozemo podijeliti na tri nivoa:
Prvi nivo nazivamo “CAMPUS BACKBONE” koji nam sluzi kao transportni medij za
prijenos podataka i glasa izmedu zgrada unutar kompleksa (campusa).

Drugi nivo nazivamo “BULDING BACKEBONE” i sluzi za medusobno povezivanje katova
unutar zgrade.

Tre¢i nivo je “HORIZONTAL CABLING” povezuje telekomunikacijske uti¢nice sa
razvodnim panelom.

3.12.3. HORIZONTALNO KABLIRANJE

Horizontalni kabelski sustav proteze se od distribucionog razdjelnika do
telekomunikacijskih uti€¢nica spojenih na isti. Podsustav ukljuéuje kabele sa zavrSecima
na razvodnom ormaru, prespojene kabele u razvodnom ormaru i telekomunikacijske
uticnice. Isti se izvodi sa bakarnim balansiranim kabelom kategorije 6 (Cat.6) ili kod
potrebe za velikim brzinama prijenosa sa opti¢kim kabelom.

Ovisno o potrebama radnog prostora uobi€ajno je instalirati do 3 prikljuénice na 8 do 80
m2 uredskog prostora.

Taj dio kabelskog sustava zahtjeva najveéu koli¢inu kabela. PaZljivo planiranje
horizontalnog kabliranja osigurava podrSku aplikacijama i fleksibilnost u trenutku potrebe
za bilo kojim servisom (glas, podaci) na bilo kojoj uti¢nici u radnom prostoru. Presjek kod
horizontalnog kabliranja je uti€nica Cat.6. Dodjela Zeljenog servisa odredenoj uti¢nici vrsi
se pomocu prespojnog (patch) kabela u razdjelnom ormaru koji se postavlja izmedu
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odredenog mjesta u razvodnom panelu i aktivhe opreme (host, hob) ili telefonskog
prespojnika.

Horizontalno kabliranje u nasem objektu izvesti serijom IBM ACS Bronze Product Line
kabelskog sustava koji podrzava prijenos podataka do 250 Mhz koriStenjem kabela UTP
Cat.6 i osam Zi¢nog RJ45 konektora.

Bronze Product Line serija je idealan sustav za organizacije kojima treba podrska za
razne aplikacije od nisko zahtjevnih aplikacija (prijenos glasa) do visoko zahtjevnih, kao
Sto je Giganit Ethernet.

Ova tehnologija je isprobana i testirana kroz dugi niz godina i pruza odli¢ne karakteristike
uz visoku pouzdanost.

Instalacija horizontalnog razvoda terminalske mreze izvedena je tako da kablovi budu
sigurni od mehanickog osteéenja i da kompletna mreza ne narusava izgled interijera.
Kabeli UTP Cat.6 su polozeni u police PK i djelomi¢no u plasti¢ne savitljive cijevi &
23mm. Krajevi kabela se zavrSavaju RJ 45 konektorom. Konektori su smjesteni u drzace
konektora tipa Floorbox Module Holder, GES, 2 Port.

3.12.4. OPIS KABELA UTP Cat.6 4x2xAWG24/8
UTP Cat.6 4x2xAWG24/8 kabel sastoji se od Cetiri parice. Parice €ine dvije bakrene zice
promjera 0,6 mm izolirane polietilenom. Izolirane zice su zajedno uvrtnute.
Svaka parica je ozna¢ena bojom:

8. parica PLAVO-BIJELA i PLAVA

2. parica NARANDZASTO-BIJELA i NARANDZASTA
3. parica ZELENO-BIJELA i ZELENA

4. parica SMEDA-BIJELA i SMEDA

Kabelska izolacija se sastoji od polietilenske folije, aluminijske folije, plasta od bakrene
zice i PVC izolacije sive boje tipa RAL 7035. Sa vanjske strane na PVC izolacije upisane
su osnovne karakteristike kabela.

Ukupni promjer kabela iznosi 6,3 mm, a tezina mu je 45 kg/km.

Radna temperatura kabela se kre¢e u rasponu od -20°C do 75°C. Otporan je na plamen,
odnosno nije samozapaljiv.

3.12.5. KABLIRANJE | DISTRIBUCIJA U ZGRADAMA
Posto u poslovnom prostoru maksimalna duzina horizontalnog kabela ne prelazi 90
metara, nije potrebno instalirati katne razdjelne ormare. Dostatan je centralni razvodni
ormar koji distribuira glas i podatke.

3.12.6. SIGURNOST KOD UKLJUCENJA KONEKTORA

Horizontalno kabliranje dozvoljava pristup do razli€itih servisa (npr. glas - podaci, razliciti
protokoli). Fleksibilnost da dodjelite bilo koji servis bilo kojoj uti¢nici zahtjeva mehanicko
osiguranje od sluc¢ajnih “krivih” ukapéanja. lako moderan “networt management system”
uocCava takve slu€ajeve Stete nisu isklju¢ene.

Uti¢nice i prespojni kabeli lako se po potrebi i naknadno zastite sa “DATA SAFE LOCK”
sastavom koji omogucava dodjelu posebnog kljuéa svakom servisu. Razli¢ite kodne
moguénosti lako je identificirati razli¢itom bojom u vidnom prozor€iéu kodnog elementa.

3.12.7.KODIRANJE PINOVA (KONTAKATA) NA KONEKTORU
Preporuka za dodjelu pojedinih kontakata u konektoru specifiénom servisu ili protokolu
bazira na preporukama EIA/TIA standarda.
Vazno je da se odredi ispravan raspored kontakata koji se upotrebljavaju u pojedinim
protokolima kako bi se osigurao suport svim protokolima preko generi¢nog kabelskog
sustava.

INVESTITOR: NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA, JOSIPA JOVICA 19, 53 231 PLITVICKA JEZERA, OIB:91109303119
NAZIV ZAHVATA: PREUREDENJE CAFFE BARA POLJANA
LOKACIJA: JOSIPA JOVICA 15, 53231 PLITVICKA JEZERA, K.C.BR. 12/1, 12/2, 9, K.O. PLITVICKA JEZERA



[ VV-ELEKTROPROJEKT d.o.0., OIB: 52645592648 T.D.: 161-19
pr— Ehrlichova 9, HR-10000 Zagreb Z.0.P.: 62/19

T: +385 (0)1 64 593 45, +385 (0)1 64 593 46 Projekt: ELEKTROTEHNICKI
[

M: +385 (0)91 584 20 62 Stranica: 21
W: www.vv-elektroprojekt.hr, E: info@vv-elektroprojekt.hr

3.12.8. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KABELSKOG SUSTAVA

- najviSe kvalitete kroz inovativan dizajn i stalno kontroliranu proizvodnju

- dugotrajna stabilnost svih kriti€nih parametara (mehanickih i elektri¢nih)

- svjedodZba neovisnog instituta za provjeru kvalitete kabela, utiénica, utika¢a i ostalog
pribora,
kompletno oklopljena izvedba (kabelski sustav i pribor)
sukladno novom standardu ISO/IEC 88808 i svim ostalim standardima kao EIA/TIA 568a
(SP 2840), EIA/TIATSB 36 i TSB 40 A za 800 OHM-ske sustave
sukladno europskim normama za kabelske sustave za zgrade: prEN 50867, prEN 50868,
prEN 50873, prEN 50874 i CENELEC HD 608 za signalni kabel
sukladno sa EN 55022 i sa prijedlogom CISPR 22 koji odgovara visokofrekventnim
Stetnim zracenjima (EMC); EN 50088-8 za ispisivanje odnosno EN 50088-8 za
ispisivanje odnosno EN 50855-8 za otpornost na smenje
suglasan sa IEC 808.2 vezano za elekitronsko praznjenje podrzava sve protokole
uklju¢ivo i nove kao 800 Base-T, 800 VG, FDDI, ATM

3.13. INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA

RTV STANICA

RTV stanica omogucuje prijam i distribuciju devet zemaljskih TV programa, UKV radio
program a i svih analognih i digitalnih satelitskih programa sa satelita ASTRA i
HOTBIRD. Sva potrebna oprema smjestena je u ormari¢ dimenzija 700x500x150 mm.
Signal se od antenna do ormari¢a dovodi koaksijalnim kabelom SAT 17.

Hrvatski zemaljski programi su MUX A, MUX B, MUX C i MUX D te slovenski MUX A i
MUX B. Svi zemaljski TV i UKV programi obradeni su sa poja¢alom WWK-982 koje ima
mogucnost selektivhog poja¢anja do osam UHF kanala sa tri ulaza po izboru. Razina
TV programa iz pojacala je 100 dB/uV, FM radio programa 90 dB/uV. Koristi se samo
jedan izlaz pojacala, koji se spaja na zemaljski ulaz multiprekida¢a GSS Grundig SDSP
912, koji ujedno napaja i LNB-e. Izlazi LNB-a tipi¢ne razine signala oko 85 dB/uV spajaju
se na SAT ulaze multiprekidaga, a prolazni prikljuéci u stvari predstavljaju izlaz iz RTV
stanice.

Ormari¢ stanice potrebno je povezati vodom HO7V-K 1G16mm2 na hvataljku instalacije
za zastitu od udara munje uz antenski stup.

Sve antene montirane su na dvodjelni stup duzine 6 metara. Prilikom montaze potrebno
je paziti na minimalni razmak antena. Antenski stup potrebno je kvalitetno uvrstiti i
usidriti, te povezati FeZn trakom 20x3 mm na instalaciju za zastitu od udara munje.

DISTRIBUCIJSKA MREZA

Distribucijska mreza dovodi signal od multiprekidac¢a direktno do pojedinih antenskih
prikljuénica. Takav princip omogucéuje nezavisni odabir satelitskih programa svakom
korisniku uz upotrebu satelitskog prijamnika.

Koristi se koaksijalni kabel SAT 17, koji ima guSenje 17 dB/100m/860 MHz i 40
dB/100m/2300 MHz. Kabeli se uvlace u termoplasti¢ne cijevi CS®40mm (vertikale) i
CS®20mm.

Sve prikljuénice su EDA 3902 F, koje imaju prolazno guSenje 1 dB. Priklju¢nice se
postavljaju na visini 0,3 m od gotovog poda.

Maksimalna duljina pojedine linije od multiprekida¢a neée prelaziti 20m, a razina svih TV
programa na priklju¢nicama biti ¢e 66-73 dB/uV.

Gornje vrijednosti zadovoljavaju hrvatske norme.

Objekt je potrebno prirediti za buduci priklju¢ak na kabelsku televiziju. To znaci da treba
postaviti dodatne prazne cijevi i instalacijske kutije, paralelno sa onima koje se koriste
za antenski sustav, te ih povezati sa TK zdencom.

Nakon zavrSetka radova, sustav je potrebno atestirati od strane ovlastene pravne osobe.
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3.14.

INSTALACIJA OZVUCENJA

NAMJENA

Sustav ozvucenja namijenjen je za stvaranje zvuéne podloge pustanjem glazbe, te za
obavjeStavanje osoba u svim zajedni¢kim prostorima lokala u slu¢aju izvanredne
situacije i za stanje govorne poruke.

Ozvucenje u prostoru koncesionara se treba stisati ili ugasiti u slu¢aju da ide obavijest
sa centra (evakuacija).

OPIS

Sustav ozvucenja sastoji se od: - centrale razglasnog sustava
- zvuénika
- regulatora zvuka
- instalacije

CENTRALA RAZGLASNOG SUSTAVA

Zvugnici koji se montiraju u poslovnom prostoru spajaju se na centralu razglasnog
sustava.

Centrala razglasnog sustava (CRS) smjeStena je u prostoriji inventara u sklopu K.O. je
sastavljen od pretpojacala, pojacala, radio prijamnika, dvostrukog autoreverznog
kazetofona, CD reproduktora, panela monitora, panela napajanja i preklopnog polja
zvuénika smjestenih u ormar .

ZVUCNICI

Odabir zvuénika i raspored izvrSen je na temelju oekivanog broja ljudi i nivoa buke u
ozvucenim prostorima, te na temelju iskustva u ozvu€avanju sli¢nih tipova objekata.

Uz pretpostavku da je za tip objekta maksimalni nivo buke 70 dB te da je za kvalitetno
ozvu€avanje i postizanje razumljivosti potreban zvuéni tlak barem 6-80 dB iznad nivoa
buke, uz odabrani zvu¢nik osjetljivosti od 90dB/8W 8m te uvjet da je zvuénik setiran na
snagu 5 W i da je montiran u spusteni strop na visini do cca 3,40 m od poda, u visini od
8 m do 2 m od poda dobivamo zvuéni tlak 84-90 dB Sto u potpunosti zadovoljava.
Raspored zvuénika izvrSen je tako da u potpunosti pokriva sav ozvuéeni prostor.
Navedeni tip zvucnika predviden je u svim prostorima u kojima se nalazi spusteni strop.
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3.15. POSEBNI TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA

3.15.1.INSTALACIJE JAKE STRUJE
Elektricni dio instalacija mora biti izveden po ovom projektu i shemama djelovanja
proizvodaca i isporucioca opreme, ova dokumentacija mora biti provedena u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17) i Zakonom o gradnji (NN 153/13,
NN20/17, NN 39/19 i NN 125/19). Sva eventualna odstupanja pri izvodenju moraju biti
usaglasena s projektantom i evidentirana radi provedbe revizije nacrta i opremanja
pogona dokumentacijom za odrzavanje.
Izvedba el. instalacije i polaganje kabela mora pruziti maksimalnu mogucéu zastitu od
mehanickih i termickih oSteéenja.
Aparati, kabeli, zile i stezaljke moraju biti obiljezeni. Ne smiju biti upotrebliene WECCO
i luster stezaljke, a Zile mnogoZilnog kabela moraju biti opremljene cahurama.
Zile kabela iznad 2,5 mm2 moraju biti opremljene kabelskim stopicama.

Napomene izvodaédu i investitoru

1. lzvoda¢ elektromotornog pogona ovog projekta prije poetka montaze mora, sa
nadzornom sluzbom investitora, provijeriti karakteristike isporu¢ene opreme.

Ukoliko postoji razlika u opremi duzan je upozoriti investitora. Izvoda¢ mora imati na uvid
sve raspolozive materijale o izvedbi opreme i razdjelnika, koje daju isporucioci
tehnoloSke opreme i investitor.

2. Za sve eventualne nejasnoce u projektu traziti objasnjenje projektanta prije pocetka
izvedbe, §to znaci da izvoda¢ radova, prije pocetka radova, mora detaljno upoznati
pripadnu projektnu dokumentaciju.

3. Montaza i polaganje kabelskog razvoda do pojedinih elemenata na tehnolo$koj opremi
moze zapocCeti nakon montaze spomenute opreme, odnosno nakon dogovora s
rukovodiocem montaze strojarske opreme o lokaciji pojedinih elemenata, koji su vezani
sa elektri¢nim instalacijama elektromotornog pogona i signalizacije.

4. Ukoliko nadlezne sluzbe ne postupe prema st. 1,2 i 3 projektant se ograduje od bilo
kakvih komplikacija, koje mogu nastupiti u toku montaze ili po njenom zavrSetku.

3.15.2.INSTALACIJE SLABE STRUJE

1. Sav instalacijski materijal i uredaji za telefonske instalacije moraju odgovarati vaze¢im
tehni¢kim propisima i standardima, te uputstvima o izradi telefonske instalacije i uvoda.

2. Kod razvoda gdje ide viSe vodova u istom pravcu, svi vodovi ukoliko je moguée moraju
biti u istoj cijevi (kanalu).

3. Krizanje i paralelno vodenje cijevi (kanala) za instalaciju slabe i jake struje treba
izbjegavati. Na mjestima krizanja, koja trebaju biti pod pravim kutem, razmak izmedu
jednih i drugih cijevi (kanala) mora biti najmanje 20 cm. Ako se ovaj razmak ne moze
ostvariti tada treba izmedu jedne i druge cijevi (kanala) staviti izolacijsku podlogu,
debljine namjanje 3 mm.

Pri paralelnom vodenju razmak mora biti najmanje 20 cm, a autonomni dojavni uredaj,
satove, razglas, radio i televiziju najmanje 10 cm.

4. Instalacije slabe struje ¢e se izvesti uvlaéenjem u podzbukno polozene instalacijske
cijevi, polaganjem u pocin¢ane kabelske police i u podzbukne  plasti¢ne kanale.

5. Prije pristupa izvedbi instalacija slabe struje, potrebno je prouciti projekt elektricne
instalacije.
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41. PRORACUN OPTERECENJA REKONSTRUIRANOG DIJELA OBJEKTA
Prostor Caffe Bara Poljana ima razvodni ormar ,RO-S* sa Ipkeg se napajaju svi potrosaci
u prostoru Caffe Bara Poljana

Razdjelnik RO-S:

Pi= 140,06 (kW) - instalirana snaga
uz fi= 0,64 - faktor istovremenosti

Pv= 90,00 (KW) - vréna snaga

uz cos fi= 0,98 - faktor snage
Broj faza je: 3 - faznost

|= 132,55 (A) - nominalna struja

Dakle, ukupna vrSna snaga za prostor Caffe Bara Poljana:
Pvu=Pv(RO-S)
Pv=90,00kW
4.2, NAPAJANJE RAZVODNOG ORMARA REKONSTRUIRANOG DIJELA OBJEKTA
Prema tocki 4.1. ovog elaborata, vrSno optereéenje objekta iznosi:
Pv = 90,00kW

Prora¢unsku struju za dimenzioniranje napojnog voda dobivamo relacijom

Pv
Ip=——"""7"—(4)
Ux cos @xfixfp
gdje su:
Pi= 90,00 (kW) - instalirana snaga

uz fi= 1,00 - faktor istovremenosti

Pv= 90,00 (kW) - vrsna snaga
uz cos fi= 0,98 - faktor snage
Broj faza je: 3 - faznost

|= 132,55 (A) - nominalna struja

Priklju¢ak prostora Caffe Bara Poljana izvesti ¢e se kabelom vodom NYY 4x95mmz2 +
NYY 1x50mm2, priklju¢ak ¢e zadovoljavati, jer se ovaj kabel poloZzen u zemljani rov
moze trajno opteretiti strujom 246A.
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4.3. PRORACUN PADA NAPONA | STRUJE KRATKOG SPOJA
Kontrola pada napona biti ¢e provedena za najnepovoljniji slu¢aj tj. najudaljeniji potrosac
sa najvec¢im opterecenjem.

a) Pad napona od postojete trafostanice do postojeceg nadzemnog razvodnog
uredaja, opterecenje 90,00 kW, koji se napaja kabelom NYY 4x150mmz2, udaljenost
[=200m

100xPxI  100x90000x200
va = ----------- = mmemmmmm e =1,34%
U2xkxs 4002x56x150

b) Pad napona od postojeéeg nadzemnog razvodnog uredaja do razvodnog uredaja
,RO-S", optere¢enje 90,00 kW, koji se napaja kabelom NYY 4x95mmz2, udaljenost
[=30m

100xPxI ~ 100x90000x30
Ua = --—--—----- = - =1,32%
U2xkxs 4002x56x95

¢) Pad napona od razvodnog uredaja ,RO-K” do konvekcijske peci opterecenje 19,00
kW, koji se napaja kabelom NYY 5x16 mm2, udaljenost [ =20 m

100xPxI  100x19000x20
Ub = -—-----mm-- = mmemmmmm e =0,27%
U2xkxs 400°x56x16

Ukupni pad napona je:

Uu=Ua+Ub+Uc=1,34 + 1,32 + 0,27 = 2,93%

Prema Tehnic¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) dozvoljeni

pad napona od trafostanice do zadnjeg potroSaca ne smije biti veci od 5%.

Za pretpostaviti je da ¢e pad napona zadovoljiti jer je od postojeéeg ormara objekta pa

do zadnjeg potro$aca iznosi 2,93%.

4.4. KONTROLA EFIKASNOSTI ZASTITE S OBZIROM NA STRUJU KRATKOG SPOJA
Kontrola efikasnosti zastite s obzirom na struju kratkog spoja nije moguce izvrsiti, jer
nam nisu poznati svi parametri mreze.

4.5. PRORACUN ELEKTRICNE RASVJETE
Proracun elektriéne rasvjete je izvrSen u racunalnom programu Dialux, a rezultati
prorac¢una su prikazani na slijede¢im stranicama.
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K

Site 1/ Building 1/ Storey 1/ bijelo sude / Room summary

bijelo sude

?“/

~

Lo

Clearance height: 2.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Workplane (bijelo sude) Perpendicular illuminance (adaptive) [Ix] * 616 (= 500) 370 807 0.60 0.46

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

*This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get
current results.

# Luminaire @(Luminaire) [Im] Power [W] Luminous efficacy [Im/\WV]

3 BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A. - 35W-4927Lm-3000K-1500mm 4927 36.8 133.9
PALIO 2 LED OSRAM FROSTED COVER

Total via all luminaires 14781 110.4 133.9
Lighting power density: 10.76 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Floor area of room 10.26 m?)

Consumption: 300 kWh/a of maximum 400 kWh/a

The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.

DIALux MK design | light design | light planning | product design Page 3
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crno sude

(7 i—

Clearance height: 2.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Workplane (crno sude) Perpendicular illuminance (adaptive) [Ix] * 677 (2 500) 556 1055 0.082 0.053

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

*This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get
current results.

# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Power [W] Luminous efficacy [Im/W]

4 BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A. - 35W-4927L.m-3000K-1500mm 4927 36.8 133.9
PALIO 2 LED OSRAM FROSTED COVER

Total via all luminaires 19708 147.2 133.9
Lighting power density: 11.54 W/m? = 1.71 WW/m?/100 Ix (Floor area of room 12.76 m?)

Consumption: 400 kWh/a of maximum 450 k\Wh/a

The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
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priprema hrane

Clearance height: 2.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Workplane (priprema hrane) Perpendicular iluminance (adaptive) [Ix] * 1022 (2 500) 210 4671 0.21 0.045

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

*This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get
current results.

# Luminaire @(Luminaire) [Im] Power [W] Luminous efficacy [Im/\WV]
5 AVOLUX Silindir Mini - 101.MLT.18195 2800 240 116.7
3 BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A. - 35W-4927Lm-3000K-1500mm 4927 36.8 133.9

PALIO 2 LED OSRAM FROSTED COVER

Total via all luminaires 28781 230.4 124.9

Lighting power density: 14.01 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Floor area of room 16.44 m?)

Consumption: 630 kWh/a of maximum 600 kWh/a

The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
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restoran (segment)

Clearance height: 2.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Workplane (restoran (segment)) Perpendicular illuminance (adaptive) [Ix] * 460 (= 500) 34.0 3271 0.074 0.010

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

*This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get
current results.

# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Power [W] Luminous efficacy [Im/W]
12 AVOLUX Silindir Mini - 101.MLT.18195 2800 240 116.7
Total via all luminaires 33600 288.0 16.7

Lighting power density: 4.55 WW/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Floor area of room 63.35 m?)
Consumption: 790 kWh/a of maximum 2250 k\Wh/a

The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.

DIALux MK design | light design | light planning | product design Page 6

INVESTITOR: NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA, JOSIPA JOVICA 19, 53 231 PLITVICKA JEZERA, OIB:91109303119
NAZIV ZAHVATA: PREUREDENJE CAFFE BARA POLJANA
LOKACIJA: JOSIPA JOVICA 15, 53231 PLITVICKA JEZERA, K.C.BR. 12/1, 12/2, 9, K.O. PLITVICKA JEZERA



— VV-ELEKTROPROJEKT d.o.0., OIB: 52645592648 T.D.: 161-19

pr— Ehrlichova 9, HR-10000 Zagreb Z.0.P.: 62/19
T: +385 (0)1 64 593 45, +385 (0)1 64 593 46 Projekt: ELEKTROTEHNICKI
— M: +385 (0)91 584 20 62 Stranica: 31

W: www.vv-elektroprojekt.hr, E: info@vv-elektroprojekt.hr

POLJANA - proracuni rasvjete 3.9.2019.

K

Site 1/ Building 1/ Storey 1 / ured / Reom summary

ured

A_E

Clearance height: 2.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane

Surface

1 Workplane (ured) Perpendicular illuminance (adaptive) [ix] * 319 (= 500)

Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max

193 386 0.61 0.50
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

*This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get

current results.

# Luminaire @(Luminaire) [Im] Power [W] Luminous efficacy [Im/W]
6 eglo - 94066 Fueva 1 1550 17.9 86.6
9300 107.4 86.6

Total via all luminaires

Lighting power density: 7.54 WW/m? = 2.36 W/m?#100 Ix (Floor area of room 14.25 m?)

Consumption: 300 kWh/a of maximum 500 kWh/a

The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U svezi sa Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13165/17) i Zakonom o gradnji (NN 153/13,
NN20/17, NN 39/19 i NN 125/19) primijenjeni standardi u predmetnom projektu su u skladu sa
Zakonom o normizaciji (NN 80/13).

Izvodag radova el. instalacija duzan je drzati se gore navedenog Zakona u cijelosti.

1.Investitor sklapa sa izvodacem radova ugovor na osnovu vazec¢ih zakonskih propisa,
odobrenog projekta, proracuna i troSkovnika te tehni€kih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta.
2. Ponudena suma je obvezna za izvodaca. Poveéanje moze nastati samo kao viSak rada koji
pismeno nareduje i odobrava nadzorni inzenjer investitora.

3. Po ustupanju posla izvodac¢ je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradevinskih radova.
Nadene nedostatke i primjedbe prijaviti ¢e poslodavcu, te ée se sa njim, nadzornim inzenjerom
i projektantom posti¢i sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. lzvodenju se ne smije
pristupiti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

4. Izvodac odgovara za uredno izvrSene poslove pridrzavajuci se vazecih propisa za ovu granu
djelatnosti i odobrenog projekta.

5. Garantni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje dvije godine od dana prijema gotovog
posla od strane komisije, odnosno naruéioca. Za ugradenu opremu vazi garancija proizvodaca.
Za vrijeme garantnog roka izvodac¢ je duzan da o svome troSku otkloni nedostatke, uslijed slabe
izvedbe radova ili loSeg materijala. Ako se ovo ne u€ini u odredenom roku investitor ih otklanja
bilo sam ili preko drugog poduzeca, a troSkove ili Stetu naplacuje zakonskim putem od izvodaca.
6. lzvoda¢ je odgovoran jedino za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala, ako su
radovi izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodac vrSi
izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog inzenjera, snosi odgovornost za nepravilno
funkcioniranje instalacije.

7. Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji Stetno
djeluju na dijelove instalacije, izvoda¢ ¢e u sporazumu sa izvodaem gradevinskih radova i
nadzornim inZenjerom preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produzenja roka i
naplate troSkova posebno.

8. Petnaest dana prije zavrSetka instalacije investitor sporazumno sa izvoda¢em radova podnosi
nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnicki pregled i prijem
instalacije. Kona¢na primopredaja izmedu izvodac¢a radova i investitora narucioca, vrsi se nakon
rieSenja o prijemu od strane komisije.

9. Kod ugradnije i ispitivanja instalacije treba se pridrzavati odgovarajuc¢ih domacih i DIN propisa,
kao i odgovarajucih lokalnih propisa:

- Zakon o zastiti na radu (17/14, 118/14 i 154/14)

- Tehni&ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)

- Pravilnik 0o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN 42/09i 39/11)

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

10. Prilikom izvedbe el. radova izvoda¢ je duzan posebno obratiti paznju na tehni¢ke zastitne
mjere od pozara sukladno TehniCkom propisu za niskonaponske elekitricne instalacije (NN
05/10).

11. Nakon zavr$enih el. radova izvodac je duzan, prije tehnickog pregleda, dostaviti ateste za
svu ugradenu opremu ako je domace proizvodnje, odnosno ako je oprema inozemnog porijekla
prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13), Potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti sa
hrvatskim normama.

Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 05/10) izvoda¢ radova
je duzan izvrsiti provjeru el. instalacije pregledom, razvodne uredaje i sklopnu opremu oznaditi
oznakama iz projekta, te u razvodne uredaje ugraditi jednopolne sheme - izvedeno stanje.
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Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) izvoda¢ radova
je duzan izvrsiti ispitivanja i izdati protokole i to ovim redom:

1. neprekidnost zastitnog vodi¢a te glavnog i dodatnog vodi€a za izjednacenje
potencijala,

2. izolacijski otpor elektri¢ne instalacije

3. zastitu elektricnim odvajanjem strujnih krugova,

Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) izvodac je duzan
ispitati neprekidnost zastitnog vodi€a i vodi¢a za izjednacenje potencijala.

Odrzavanje elektri¢nih instalacija
Prema TehniCkom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10), PRILOG C,
IZVODENJE | ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE, C3: Odrzavanje elektriéne
instalacije, dio 3.2 nam kaze da ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektriénih
instalacija provodi se sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od:
— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugadiji rok,
— Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije
odreden drugadiji rok,
— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

— Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.
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6. CRTEZI

ZAGREB, Prosinac 2019.
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| N
—RT—1  Krovna klima komora kao tio BAHO38M4M proizvod "LENNOX”,
! = Lt=6.500 m3/h, dp=650 Pa, Lp=53,3 dB(A)
I — Qh=40,89 kW, Qg=40,81 kW, m=700 kg, Ne=20,8 (38,8) kW, 400 V/lI/50 Hz.
| —OK—1  Odsisna rekuperacijska komora kao tip 23MK0410,
| H Lo=4.900 m3/h, dp=750 Pa, Lw=59,8 dB(A)
i m=800 kg, Ne=3 kW, 400 V/Ill/50 Hz. |
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1x UTP Cat.6

1xRJ45 T15 M
1xRJ45 T14  HC
1xRJ45 T13 G
1xRJ45 T12 HC
1xRJ45 T11 HC
1xRJ45 T10 G
1xRJ45 T9  HC
6
XR5 T8 HC 15x UTP Cat K O 230V
1xRJ45 17 HC - -
1xRJ45 76 HC
1xRJ45 T5 MG
1xRJ45 T4 HC
1xRJ45 T3 HC
1xRJ45 T2 HC
xRI45 T1 MG
o
£
£
S
°
¥
=
~
o
I
DOLAZ ELEKTRIENE KOMUNIKACIJSKE MREZE SA
POSTOJECIH REGLETA POSTOJECEG KRONE BOX-A OBJEKTA
JY(St)Y 10x2x0,8 mm2
S| PROJEKTANT: VLADIMIR VARGA, ing. el.| INVESTITOR:  NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA, ~ [prouex ELER IS
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278 NAZIV ZAHVATA: MJERILO:
g8 VLADIMIR VARGA 7/ PREUREDENJE CAFFE
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8 o2 & o | PROJEKTANT SURADNIK: ) NACRT:
E g §§ s ALEKSANDAR MACESIC, struc. spec. ing. el. : SHEMA INSTALACIJE TELEFONA | BR. LISTA- 4
g é i i E SURADNICI: RENATO FAEBEKOVEC, bacc. ing. el. RACUNALNE MREZE BR. NAGRTA. 10

JURICA HULJAK, bacc. ing. el.




KROV
i
(O SATI7/C5#50mm
-
ORMAR p/2
500x700x150mm
SDSP 904 -
GSS
GRUNDIG
ZAUL L Ho7y—K
1616 mm2
SATI7/CS#20mm
i Lo
Al A2
PRIZEMLJE

=

vV

5| PROJEKTANT: VLADIMIR VARGA, ing. el. INVESTITOR: NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA,  |prouET: E'EE";TCRS
3 g JOSIPA JOVICA 19, FAZA GLAVNI
g E 53231 PLITVICKA JEZERA, OIB 91109303119 JRAZRADE: | PROJEKT
g9 3 : MJERILO:
58 : VLADIMIR VARGA 7/ NAZIV ZAHVATA PREUREDENJE CAFFE
“5‘_ ¢ g ing.el. BARA POLJANA DATUM: 12.2019.
98 2 . ; _ ZOP: 62/19
=8% | E2017 OVLASTENIINZENJER LOKACIJA: JOSIPA JOVICA 15,
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g & © 5 3| PROJEKTANT SURADNIK: ) NACRT.
E g %g % ALEKSANDAR MACESIC, strug. spec. ing. el. : SHEMA INSTALACIJE BR. LISTA: 1
g S 8% | SURADNICI: RENATO FAEBEKOVEC, bace. ing. el.
SScess JURICA HULJAK, bacc. ing. el. PRIJEMARTV SIGNALA BR. NACRTA: 1"




@ % 230V A\ @ TP1.1.1
@ ®
ANT1.1.1
%v ANT
Vem | R 230V &< PR1.1.1
[© LAN
230V/1B6A M4 @ —t
LAN o
sarats ) 230V
ignal s
_Stgnals 2/} o LAN
vatrodojave @ TR @ ]
ZKP1.1.1 il
(1) @ 15w
Z1/L1
Boravak gostiju
z141 7142 7143 2114 2115 7116 z117 Zz118 120W
DK1.1.1 230V
@ B
ZKS1.1.1
SUB1.1.1
230V M2
(2) ZL(s)
ZKS1.1.2
SUB1.1.2
1) @ 1ow
Z1/L2
Vani
7124 7122 20W
Legenda: Kabeli:
YFM B @ - Zvuénicki kabel 2x1.5 mm?
230V/16A M4 RC - Razglasna centrala @ - Tasker C114
L e (3) - JB-H(ST)h 2x2x0.8 E30
(4) - CoaxRG213
- Subwoofer HUST SUBA165
(5) - HO5VV-F 4Gt
l:] - Nadgradni zvugnik HUST MASK4CT (6) - HDMI kabel + S/FTP CAT6
P (7) - Tasker C114 + SIFTP CAT6
@ - Viseéi zvucnik HUST DP6
| - Projekgijsko platno MOT300 (8) - SIFTP CATS
- Zidna kutija projekcije HUST ZKP (s) - Sistemski kabel
- Zidna kutija subwoofera HUST ZKS
- Tipka|0 za kontrolu p|atna AKTIVNA OPREMA MULT'MEDUE
UGRADUJE SE U POSTOJECI
) KOMUNIKACIJSKI ORMAR, POTREBNO
] - Projektor HUST EB-L615 OSIGURATI 10H VISINE U 19" ORMARU |
MINIMALNA DUBINA ORMARA 50 cm
- Digitalni kontroler HUST DCP4V4S
- . . A ELEKTRO-
2| PROJEKTANT: VLADIMIR VARGA, ing. el.| INVESTITOR:  NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA,  [erouext |50
2 . JOSIPA JOVICA 19, FAZA GLAVNI
m g £ 53231 PLITVICKA JEZERA, OIB 91109303119 |RAZRADE: | PROJEKT
F . MJERILO:
F A NAZIV ZAHVATA:
88 VLADIMIR VARGA 7/ PREUREDENJE CAFFE
%_ g s ing.el. BARA POLJANA DATUM: 12.2019.
$8s u . y . Z.0.P: 62/19
289 2| E2017 OVLASTENIINZENJER LOKACIJA: JOSIPA JOVICA 15,
£8ec o ELEKTROTEHNIKE 53231 PLITVICKA JEZERA, To: 16119
€083 K.C.BR. 121, 12/2, 9, K.O. PLITVICKA JEZERA|er. LisTova. 1
3 i ,‘f 5 o PROJEKTANT SURADNIK: L NACRT
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d' g § ? SURADNICI: RENATO FAEBEKOVEC, bacc. ing. el. A
S5-s2 JURICA HULJAK, bacc. ing. el. OZVUCENJA BR. NACRTA: 12




NAPOMENA:
-U PROSTORIMA (ZONAMA) 112 NIJE DOZVOLJENO POSTAVLJANJE ELEKTRICNIH UTICNICA

-U ZONI 3 DOZVOLJENO POSTAVLJANJE UTICNICA SA ZASTITNIM KONTAKTOM STUPNJA
ZASTITE IP44, SA SAMOPADAJUCIM POKLOPCEM NA VISINI 1,6m OD GOTOVOG PODA
- SVE UTICNICE POTREBNO JE ODMAKNUTI MINIMALNO 60cm OD KADE, SUDOPERA ILI BILO KAKVOG IZVORA VODE
KADA SA UGRADENOM PREGRADOM -
PREGRADA JE DO VRHA STROPA | 10cm SIRA OD
SIRINE KADE KADA
71 o)

— e

YN YN

PROSTOR( PROSTOR

PROSTOR 2 PROSTOR 2
0,6m 0,6m

PROSTOR |1 PROSTOR 3 PROSTOR |1 |PROSTOR 3

(=}
[2)
3

—I
wo'o =
wo'o

%) _I SLUCAJU BEZ VES MASINA NE MORA SE

NAPRAVIT| PREGRADA
UaLe EQ#VF%‘EJG’::QX%?‘\ ’V,&‘g’ R O S O s DOVOLJNO JE UTICNICU UDALJITI MIN. 60cm OD RUBA KADE

PLITKA KADA ZA TUSIRANJE SA UGRADENOM PREGRADOM -

PREGRADA JE DO VRHA STROPA | 10cm SIRA OD PLITKA KADA ZA TUSIRANJE
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ANTENSKI
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PREGLED PRIKLJUCAKA
NA SABIRNICI ZA
IZJEDNACENJE
POTENCIJALA

1-uzemljiva¢ gradevine
2-PE vodi¢

3-vodovod
4-kanalizacija

g 5-centralno grijanje
| 3 6-plin
= || 7-RTV instalacija
| X—‘ 8-telefon
9-munjovod

10-izolaciona prirubnica
I:Ij_/ 1

~ PRINCIPJELNI DETALJ IZJEDNACENJA POTENCIJALA U SANITARIJAMA

Kutjaza 4 6mm 2
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Sabirnica za izjednacenje potencijala
Materijal Cu 30x5x550 mm, vijci M8x20, M12x100,
preko sabirnice postaviti limeni poklopac
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DETALJ - BRTVLJENJE EL. KABELA NA GRANICI POZARNOG SEKTORA
DETALJA

\.#.\
™ /\r////(DPROMASTOP - protupozarni cement

| e d=150mm
\ \
\ \ »
\ \
\ \
! ! (2)Snop kablova, optigki vodié, prazne cijevi
| | Kabelska polica
\ \
1 1
\ \ 4
\ \
\ \
\ \

\

Masivni zid EI90
d>150mm

Tehni€ki podaci i smjernice za izradu PROMASTOP-protupozarnog cementa mozete na¢i u PROMAT-ovom radnom
listu 620.10 u aktualnom PROMAT Katalogu za zastitu od pozZara.

Protupozarna kategorija: vatrootporno S90 prema standardu ONORM B 3836.
SluZzbeni dokument : Atest 2936/89 Ustanove za suzbijanje pozara za Gornju Austriju u Linzu sa stru€nim misljenjem.

DETALJ®

a, e . (1)Masivni gradevinski dio
: oA sy, (2)PROMASEAL protupozarni kit EI90
LT . - (3)PROMASEAL protupozarni silikon
e ‘ (@)Elektro kabel

(B5)PROMATECT - kanal za kablove

4

6)PROMATECT - H ffer@at stijenka okna

4
.
5 Da
.
D
.
o a
.
. .

T (5)(490.1 odnos 490.2)
S (450.41 odnos 450.50)
s . 6)%50mm, d=20mm

Detalj - pregrada za pojedinacni kabel u masivnoj konstrukciji
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DETALJ©C)

Svojstva:

- PROMASTOP-prozupozarni jastuci su:
- neosjetljivi na vodu i vilagu
- bez prasine

- postojani na svjetlo, toplinu i mraz kao i na industrijsku klimu

- ponovo upotrebljivi
- mogu se bez problema i naknadno nadopunjavati

TIP

PROMASTOP-protupozarni jastuk PB 10
PROMASTOP-protupozarni jastuk PB 20

Tehnicki podaci:

(1) PROMASTOP-protupoZzarni jastuk

(2 Plasti¢ne cijevi do g 75 mm

(3 Plastiéne cijevi

(4 Police za kablove s polozenim
kablovima, snopom kablova i/ili opti¢kim
vodi¢em

(5 Masivni zid

Izrada:

1. ako je mogucée treba prvi sloj postaviti
ispod kablova odnosno cijevi

2. zatim preko toga poloziti kablove,
snopove kablova odnosno cijevi

3. snopovi kablova odnosno cijevi
pokrivaju s dodatnim Promastop-
protupoZarnim jastucima

4. preostale otvore dobro s Promastop-
protupozarnim jastucima zatvoriti kako
Supljine ne bi ostale otvorene

MJERE u mm

100 x 300
200 x 300

=
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